SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
SUBDIRECCIGN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO

Junta de Aclaracién de Bases.

Licitacion Puablica Internacional LPI/SACMEX/014/2020.

Requisicién: DODT-218-2020.

Adgquisicion: Suministro, instalacién y puesta en marcha de centro de control de motores (ccm) en media tension.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del veinticuatro de julio de dos mil veinte, dia y hora sefialados para llevar a
cabo la Junta de Aclaracién de Bases del Procedimiento de Licitacion Piublica Internacional LPI/SACMEX/014/2020, para
la adquisicion del Suministro, instalacién y puesta en marcha de centro de control de motores (ccm) en media tension,
que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Organo Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente de
la Ciudad de México, con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
26, 27 inciso a, 28, 30 fraccién Il, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.2de
las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala de Juntas de la Direccion de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito en Nezahualcéyotl nimero 109, 6° Piso, Colonia Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Cédigo Postal 08080; los servidores plblicos representantes del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, Organo Interno de Control, asi como los representantes de las empresas licitantes que al final
de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos:

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora plblica responsable del procedimiento, quien preside
el evento, la Maestra Hilda Tetlalmatzi Juarez, Subdirectora de Compras y Control de Materiales, quien preside el evento,
manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los articulos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, y, 40 y 41 de su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo.

El representante del Organo Interno de Control en la Secretaria del Medio Ambiente, Abraham Zavala Rocha, en uso de Ia
palabra manifiesta: ...con fundamento en el articulo 136 fraccién XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutive y de Ia
Administracién Publica de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebracion de este
acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la informacién y anélisis de las
propuestas, asi como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.

. Aclaraciones de caracter administrativo.

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberan cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida
y cantidad de los bienes, requeridas en el Anexo Uno de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.--———

2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guia en el Procedimiento, por lo que la correcta

presentacion de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.

3. Para agilizar la conduccién del Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, se solicita que los licitantes cumplan
con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no sera motivo de descalificacion;-——--—--eeemmeeaen -
a) La Propuesta Técnica, debera foliarse consecutivamente, iniciando con el 001.
b) La Propuesta Técnica y la Propuesta Econémica deberan entregarse, ademas, en archivo elecirénico, en medio

fisico (C.D. o U.S.B. con carécter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de calculo Microsoft
Excel en cualquiera de sus versiones.

4. Los licitantes podran obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrénico, en medio fisico
(U.8.B.), en la Subdireccién de Compras y Control de Materiales.

5. La firma del contrato se llevara a cabo el siete de agosto de dos mil veinte. El licitante ganador a la firma del mismo
debera entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del
Procedimiento, en la Subdireccién de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 horas. -=--—-—————-——

Il. Aclaraciones de cardcter Técnico.

El representante de la Direccién de Operacién de Drenaje, Tratamiento y Reuso, el Ingeniero Marco A. Ledn Barrientos,

Jefe de la Unidad Departamental de Operacién de Cauces, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento,
de acuerdo con lo siguiente:

1. Para fines de la instalacién y puesta en servicio del nuevo equipo, la operacion de la planta deberd mantener la
continuidad, por lo tanto, se deberén considerar las adecuaciones necesarias para este fin.
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2. No se aceptaran empalmes en las lineas de fuerza y control; por lo tanto, de ser necesario se deberé de reemplazar
cualguier linea eléctrica de fuerza y control en su totalidad.

3. El alcance de la instalacion y puesta en servicio del ccm debera contemplar un transformador de servicios propios de 45
kVA.

lll. Cuestionamientos y Respuestas.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el articulo 41 fraccion | del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, por conducto de la servidora pUblica responsable del Procedimiento, quien preside,
de acuerdo con el punto 6.2 Junta de Aclaracién de Bases, da respuesta a los cuestionamientos presentados por la
empresa: Eléctrica Losi, S.A. de C.V., la empresa CDCI, S.A. de C.V., ambas empresas que adquirieron las bases del
presente Procedimiento y que acredita en este acto el pago correspondiente.

Los cuestionamientos de Caracter Administrativo seran resueltos por la Maestra Hilda Tetlalmatzi Judrez, Subdirectora de
Compras y Control de Materiales y los cuestionamientos de Caracter Técnico por el Ingeniero Marco A. Ledn Barrientos,
Jefe de la Unidad Departamental de Operacién de Cauces designado para participar en este evento.

La empresa licitante Eléctrica Losi, S.A. de C.V. presentd escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 6 (seis)
cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

Caracter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases Pregunta

1 Anexo Uno ¢ Se solicita un banco de capacitores Automatico?

Se propone un banco de capacitores con compensacién Individual,
asegurando la compensaciéon automdtica, a un FP de 0.95, dentro del
gabinete del arrancador.

Respuesta: Se acepta, se podra ofertar banco de capacitores con compensacién Individual, asegurando la compensacién
automatica, a un FP de 0.85, dentro del gabinete del arrancador.

Caracter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases Pregunta

2 Anexo Uno ¢ Se solicita que el tablero tenga disefio para un sistema de 15 kV?

No es necesario ya que el disefio de los motores es para un voltaje de 4,160
K, ya que por altitud no degrada al zislamiento, puede operar sin problema el
tablero con un disefio de 5 kV.

Respuesta: El disefio del tablero debera ser de 5 kV.

Caréacter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases Pregunta

3 Anexo Uno Se solicita que el tablero tenga una capacidad de lcc, de 31.5?
La aportacién de lcc, depende de la aportacién de CFE mas las capacidades
de los alimentadores, por disefio el tablero debe ser de 25 kA de lcc,

Respuesta: El Tablero debera ser de Icc de 25 kA,
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Caracter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases ] Pregunta

4 Anexo Uno ¢+ Se solicita que los interruptores deben operar para un sistema 5-15 kV y
capacidades de 50 kA lcc?

Proponemos Interruptor tipo VCP-W vacuum circuit breakers, Excede todas
las normas ANSI and IEEE vy listado UL aplicables para MT y corrientes
simétricas a AC. Con Interruptiva: 25kA. Capacidad Max. de Apertura y
Cierre: 65KA Pico (2.6xI).

Respuesta: Los interruptores de potencia en vacio podran suministrarse con capacidad interruptiva con 25 kA sostenido (1
segundo) y con una corriente maxima pico de 50 kKA.

Carécter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases Pregunta

5 Anexo Uno En el CCM se solicita que la capacidad de las barras sea de 80 kA Asim y
S0KA sim.?

Por disefo Std, las barras colectoras o bus principal del CCM, esta disefiado
para soportar lcc Simétrica de 50 KA.
Respuesta: El disefio del lcc en las barras colectoras sera de 50 kA simétricos.

Caracter Técnico.
No. Pregunta Referencia bases Pregunta
6 Anexo Uno Los contactores solicitados deben ser de 400 Amp, 7.2 kV, 60 Bil?

Por disefio Std, se considera contactor de 400 Amp, 7.2 kV, con una
capacidad Maxima cerriente de interrupcién de 8.5 kA. la mas grade en el >
mercado, NEMA sin fusibles (E1) es de 50 kA
Respuesta: Se retira la pregunta a solicitud del licitante.

Fecha y horario para llevar a cabo la Primera Etapa: Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.
De acuerdo con las Bases de la Licitacién se reitera que la Primera Etapa: Acto de Presentacién y Apertura de L
Propuestas, se llevara a cabo el proximo veintiocho de julio de dos mil veinte, a las doce horas, en el lugar en que se
actda, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. —-—emmemmemeemm /7

in
/]

Conclusion del acto.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pregunta a los asistentes, servidores publicos y a los representantes de las
empresas licitantes, ¢si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ;si
quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observacién que rezlizar al presente?; -manifestando los participantes que
fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que
sefalan no tener observacion alguna.

Cierre del acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las diez horas con cuarenta minutos del dia de ¢
elaboracion, pasandola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrénica, par.
los fines legales a que haya lugar.
T x
\v /f,] \
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Servidores Publicos del Gobierno de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo

Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juérez.
Subdirectora de Compras y Control de Materiales.

Ing. Marco A. Ledn Barrientos.
Jefe de la Unidad Departamental de Operacién de Cauces.

Organos de Control.

Nombre y Cargo

Abraham Zavala Rocha.
Representante de la Contraloria Interna en el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México.

Contralor Ciudadano.
Representante de la Direccion General de Contralorias Ciudadanas.

Empresas licitantes.

Razon o denominacién y nombre del representante.

C. Rubén Ochoa Rodriguez.
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.

Ing. Roberto Carbajal Rodriguez.
CDCl, S.A. de C.V.

Recursos Locales.
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- S.A.DE C.V.
Gobierno de la Ciudad de México. Procedimiento de Licitacién Publica Internacional
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. LPI/SACMEX/014/2020.

Rfc: ELO990415-MJ5

Atencién: Lic. Luis Corral Zavala. Fecha:22 DE JULIO DE 2020
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios.
Teléfono: 5130 4444, extension 1612. Correo electrénico del licitante: rochoa@losi.com.mx

Fax: 5709 2275.

Proyecto Planta Sn Lorenzo SACMEX

Tablero con transferencia en MT, Tipo Metal Clad, acoplado a Centro de control de motores en
MT, con arrancadores tipo Autotrasformado, para motores de 500 HP’s, 4.16 KV y compensacidn
individual de FP, en Bus Ay Bus B

Preguntas:

e ¢Se solicita un banco de capacitores Automatico?

Se propone un banco de capacitores con compensacion Individual, asegurando la compensacion
automatica, a un FP de 0.95, dentro del gabinete del arrancador

e ¢Se solicita que el tablero tenga disefio para un sistema de 15 KV?

No es necesario ya que el disefio de los motores es para un voltaje de 4,160 K, ya que por altitud
no degrada al aislamiento, puede operar sin problema el tablero con un disefio de 5 KV.

e Se solicita que el tablero tenga una capacidad de lcc, de 31.5?

La aportacién de lcc, depende de la aportacién de CFE mas las capacidades de los alimentadores,
por disefio el tablero debe ser de 25 KA de Icc,

e ¢Se solicita que los interruptores deben operar para un sistema 5-15 KV y capacidades de
50 KA lcc?

Proponemos Interruptor tipo VCP-W vacuum circuit breakers, Excede todas las normas ANSI and /
IEEE vy listado UL aplicables para MT y corrientes symentricas a AC. Con Interruptiva: 25kA.
Capacidad Max. De Apertura y Cierre: 65kA Pico (2.6xI).
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Gobierno de la Ciudad de México. Procedimiento de Licitacién Publica Internacional
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. LPI/SACMEX/014/2020.
Rfc: ELO990415-MJ5
Atencion: Lic. Luis Corral Zavala. Fecha;28 DE JULIO DE 2020
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y
Servicios. :
Teléfono: 5130 4444, extension 1612, Correo electronico del licitante: rochoa@losi.com.mx

Fax: 5709 2275.

e Enel CCM se solicita que la capacidad de las barras sea de 80 KA Asim y S0KA sim.?

Por disefio Std, las barras colectoras o bus principal del CCM, esta disefiado para soportar lcc
Simetrica de 50 KA.

e Los contactores solicitados deben ser de 400 Amp, 7.2 Kv, 60 Bil?

Por disefio Std, se considera contactor de 400 Amp, 7.2 KV, con una capacidad Maxima corriente
de interrupcion de 85 KA. la mas grade en el mercado , NEMA sin fusibles (E1) esde 50 kA

CHOA RODRIGUEZ
SENTANTE LEGAL
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